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1 CARACTERISTICAS DA FISCALIZACAO

A acao de fiscalizagdo visa determinar o grau de conformidade do sistema auditado em consonancia
com as legislacdGes e normas técnicas pertinentes, especialmente as Resolu¢des Normativas expedidas
pela Arsae-MG. A fiscalizagdo foi originada a partir das demandas descrita no Quadro 1 e foi realizada

conforme caracteristicas sintetizadas no Quadro 2.

Quadro 1. Informagdo sobre a demanda

Org3o que enviou a demanda:
Prefeitura Municipal de Sdo Jodo Nepomuceno
Camara Municipal de S3o Jodo Nepomuceno

Referéncia: Data do documento:
Oficio n2 14/2021 Prefeitura de S30 Jodo Nepomuceno 01/03/2021
Oficio n2 21/2021 Prefeitura de S0 Jodo Nepomuceno 14/05/2021
Oficio n? 15/2021 Camara de S30 Jodo Nepomuceno 10/02/2021

Resumo dos itens relacionados a demanda tratados nesse relatério:

1. | Solicita fiscalizagdo do sistema de abastecimento de dgua.

2. Denuncia o descumprimento das metas estabelecidas no contrato de concessao do servico.

Quadro 2. Caracteristicas da fiscalizagao

Tipo de fiscalizagao Fiscalizacdo Remota

Periodo da inspe¢dao em campo | Agosto e setembro de 2021

Localidade Fiscalizada Distrito de Roc¢a Grande - Municipio de S3o Jodo Nepomuceno
Servigo fiscalizado Sistema de Abastecimento de Agua
Prestador de Servigos Companhia de Saneamento de Minas Gerais — COPASA MG

Rua Mar de Espanha, n? 525 — Bairro Santo Antonio — Belo

Endereco da sede do prestador |, 1 0 /MG. CEP: 30330-900

Rua Daniel Sarmento, n2 25 — Bairro Centro — S3o Jodo
Nepomuceno/MG — CEP: 36680-000

Representante (s) designado (s) Gilda Aparecida Martins - USRE

Endereco local do prestador

pelo Prestador para Luiz Eduardo Carvalho Gomes — Gerente Regional
acompanhamento Edson Afonso Azzi — Eng. de Producgdo e Operagdo
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2 FATOS LEVANTADOS

2.1 Areas, Segmentos e Unidades fiscalizadas

Quadro 3. Areas, Segmentos e Unidades fiscalizadas

Segmento Operacional

Unidade Operacional

Captacao

Andlise de Outorga

Rede de Distribuicao

Cadastro da rede de distribuicao

Controle de Qualidade da
Agua

Andlise do registro de qualidade da 4gua distribuida para

abastecimento humano do periodo de janeiro a junho de 2021.

Andlise dos registros de inspecdo de reservatdrios do 12 semestre de
2021.

- Andlise dos prazos de pedido de ligacdo de dgua e vistoria para
ligacdo de agua e manutengdes corretivas de vazamentos do periodo
de fevereiro a julho de 2021.

- Analise dos comunicados de paralisacao e registros de reclamacoes

Inspecao de Reservatoérios

Atendimento aos Usuarios

de falta d"agua.

3 CONTRATO

Quadro 4. Informagodes sobre o Instrumento Contratual

Tipo de Contrato Vigente: | Contrato de Programa Lei Municipal n2: | 3.140/2017

Data de vencimento do
contrato vigente:

Sistemas de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario na Sede
Municipal e Sistema de Abastecimento de Agua nos distritos de Carlos
Alves, Itui, Roga Grande, Taruagu e Povoado de Araci.

Data de assinatura do

19/12/2017
contrato vigente: 9/12/20

19/12/2047

Servigos contratados:

O servico de abastecimento de dgua no municipio de Distrito de Roga Grande é prestado pela Copasa
MG, de acordo com as normas estabelecidas no Contrato de Programa, assinado pelo Prestador e o
Municipio no dia 19 de dezembro de 2017, por um periodo de 30 anos, e autorizado pela Lei Municipal
n? 3.140/2017. Foi pactuada a prestacdo dos servicos de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario na sede municipal e do servigo de abastecimento de dgua nos distritos de Carlos Alves, Itui,

Roca Grande, Taruagu e Povoado de Araci.

O Paragrafo Primeiro, da Clausula Primeira do referido contrato, delimita que a prestacdo dos servicos
dar-se-a mediante cumprimento das metas estabelecidas no Anexo lll, “Metas de Atendimento”, parte
integrante do contrato em vigéncia (Anexo lll). Nesse contexto, a Copasa declarou que assumiu o
servico de abastecimento de agua no distrito de Roga Grande em dezembro de 2018, inicialmente sem

cobranca de tarifa do usuario. Posteriormente, equipou dois pogos tubulares profundos, realizou o
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cercamento das areas e sua identificacdo, substituiu trechos da rede de distribuicdo de agua e
reformou o reservatério de agua. Em fevereiro de 2021, concluiu a padronizagdo das ligacdes prediais
de agua e a respectiva hidrometracao, iniciando entdo o faturamento pelo servico de abastecimento

de dgua, em marco de 2021.

4 CONSIDERAGOES SOBRE O SISTEMA

4.1 Informagdes Gerais

Quadro 5. Informacgdes do sistema de abastecimento de dgua fornecidas pelo prestador de servigos

indice de cobertura® (%) 100% |indice de atendimento? (%) 95,4%
Populacdo atendida (hab.) 600 indice de hidrometragio 91,6%
Vazdo média de tratamento Tempo médio de funcionamento

(L/s) (horas/dia)

Poc¢o C-01 1,6 Poco C-01 10:20
Pogo C-02 2,6 Pogo C-02 10:20

! Porcentagem da drea ocupada do municipio com rede de distribuicdo de dgua.

2 porcentagem de habitantes que utilizam o sistema publico de abastecimento de 4gua.

0 esquema hidraulico (croqui) do Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) do Distrito de Roca Grande
estd apresentado no Anexo | e todas as ndo conformidades verificadas estdo relacionadas no tdpico 6

deste documento.

De acordo com informacdes do Formuldrio de Descricdo Técnico-Operacional (Anexo Il), o SAA do
Distrito de Roga Grande é composto por duas fontes de captacdo subterrdanea — Pogo C-01 e Pogo C-
02. A vazdo média total de tratamento de agua é de 4,2 L/s, sendo o tratamento simplificado e
realizado diretamente nos pocgos, consistindo basicamente dos processos de desinfeccdo e
fluoretacdo. Conforme declarado pelo prestador e registros fotograficos apresentados, as fontes de
captacdo encontram-se sinalizadas, identificadas e protegidas contra o acesso de pessoas nao
autorizadas. Ainda, o processo para a obtenc¢do de outorga do uso de 4gua para abastecimento publico

foi iniciado em agosto de 2021.

Segundo a Copasa, a rede de distribuicdo de dgua do Distrito de Roga Grande possui 4.239 metros de
extensdo, o que confere ao distrito 100% de cobertura de rede de abastecimento de agua. Sdo

atendidos 600 habitantes por meio de 307 liga¢Ges ativas.

O SAA possui um reservatdrio com capacidade de reservacdo de 20 m? e coeficiente de reservacdo
insatisfatdrio, abaixo de 1/3 da capacidade média diaria de producdo e distribuicdo. Como norma,
costuma-se adotar como capacidade minima de reservagao de um sistema o volume necessdrio para

garantir o abastecimento de 1/3 da demanda do dia de maior consumo, que corresponde a um
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coeficiente de 0,33. No entanto, tal valor ndo garante o abastecimento adequado na ocorréncia de
situacdes que afetem a capacidade de captagdo e producdo de dgua ou em sistemas com deficiéncias
na setoriza¢do das redes, sendo importante ao Prestador empreender esforco no sentido de aumentar

a reservacao no distrito.

Foram analisados os registros de inspecdo sanitdria do reservatoério, do periodo de janeiro a junho de
2021, constatando-se que ndo ocorreram pendéncias em relacdo a Resolucdo Arsae n2 129/2019 e que
se encontra devidamente trancado, em area protegida do acesso de pessoas ndo autorizadas (Fotos 1

a3).

Poco CO1 Roga Grande

Foto 1. Pogo C-01

Reservatério Roga Grande

Foto 3. Reservatério
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4.2 Continuidade do abastecimento

Foram avaliados no Sistema Comercial da Copasa MG — Sicom — os registros de reclamacdes de falta

d’agua no periodo de fevereiro a julho de 2021, sendo registradas sete manifestacoes.

O Prestador declarou que os mananciais de captacdao subterrdanea da localidade de Roca Grande
possuem vazao suficiente para atendimento da demanda e que com a conclusao da padronizagao das
ligacOes prediais de dgua e respectiva hidrometracao, ocorrida em fevereiro de 2021, iniciou-se a
cobranca parcial nos meses de mar¢o a maio de 2021 (tarifa fixa) e, a partir do més de junho de 2021,

a cobranga completa pelos servicos de abastecimento de agua (tarifa fixa e tarifa variavel).

Nesse contexto, foi verificado que ocorreu reducdo do consumo de agua na localidade e,
consequentemente, diminuicdo do tempo de funcionamento dos pocos, de 17 horas para 10:20 horas

por dia em média, a partir de maio de 2021.

A Copasa Informou ainda, que estdo sendo solicitado estudos e testes hidro geoldgicos, junto a drea
de recursos hidricos da empresa para locacdo e perfuracdo de novos pog¢os com o objetivo de garantir

o abastecimento de agua na localidade,

4.3 Atendimento ao publico

Avaliou-se o cumprimento dos prazos constantes na Resolucdo Arsae-MG n2 131/2019 para os pedidos
de vistoria e ligagdo de dgua e na Resolugdo Arsae-MG n2? 129/2019 para corregdo de vazamentos de
agua, nos meses de fevereiro a julho de 2021. No periodo avaliado ocorreram dezessete solicitagdes
de corre¢do de vazamento de dgua, em que nao foram cumpridos os prazos nos meses de fevereiro,

abril, maio e junho de 2021.

Tabela 1. Atendimento a prazos para execugao de servigos no Distrito de Roga Grande

Ligagao de esgoto Vistoria de esgoto Vazamento de esgoto
Periodo n? de % de cumprimento n? de % de cumprimento n2 de % de cumprimento
ocorréncias a0s prazos ocorréncias a0s prazos ocorréncias a0s prazos
executadas 7 dias* 10 dias* executadas 3 dias* 5dias* executadas 24 horas 48 horas
fev/2021 0 - - 0 - - 3 33% 33%
mar/2021 0 . . 0 - - 0 - -
abr/2021 0 - - 0 - - 4 75% 75%
mai/2021 0 - - 0 - - 5 60%  80%
jun/2021 0 - - 0 - - 4 75%  75%
jul/2021 0 - - 0 - - 1 100%  100%
Total 0 - 0 - 17 -
valores - 70% 100% - 70% 100% - 85% 100%
permitidos
SAA DISTRITO DE ROGCA GRANDE PROCESSO N9 2440.01.0001113/2021-57

ARSAE-MG - Cidade Administrativa Pres. Tancredo Neves — Rod. Jo3o Paulo Il, 4001 - Prédio Gerais

52 andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte — MG CEP 31630-901 - www.arsae.mg.gov.br
8/22



T
ARSAL-MG

4.4 Qualidade da Agua Distribuida

Através das andlises de reclamacdes e manifesta¢cdes do Sistema Comercial da Copasa, observou-se
gue no periodo de fevereiro a julho de 2021 nao foi registrada nenhuma reclamacao da qualidade da

agua.

Foram avaliados os resultados das analises fisico-quimicas e bacteriolégicas da qualidade da dgua para
abastecimento humano realizadas no periodo de janeiro a junho de 2021, para a saida do tratamento
(Anexo IV) e sistema de distribuicdo (Anexo V). Os resultados encontram-se em conformidade com os
limites determinados pelo Anexo XX da Portaria de Consolidagdo n2 5/2017, do Ministério da Saude,
com excecao dos parametros Cor e Turbidez em marco de 2021, no sistema de distribuicdo de agua.
Cabe informar que eventuais ocorréncias de resultados fora do padrao ndo comprometem a qualidade
da agua para consumo humano distribuida, conforme os artigos 39 § 3° e 41 § 6° da Portaria de
Consolidagdo n2 5/2017, do Ministério da Saude. Verificou-se ainda que o plano de amostragem foi

integralmente cumprido na rede de distribuicdo e na saida do tratamento.

Em relacdo as andlises semestrais para avaliacdo dos demais parametros que caracterizam o padrao
organoléptico de potabilidade e das substancias que representam riscos a salde (Anexos 7 e 10 do
Anexo XX da Portaria de Consolidagdo n2 5/2017), foram apresentados pela Copasa MG os dois ultimos
laudos semestrais, com dados de alguns dos parametros requeridos pelo Anexo XX da Portaria de
Consolidacdo n? 5 de 2017, do Ministério da Saude, que estavam em conformidade com os limites
normativos. Entretanto, observou-se que ndo foram realizadas todas as andlises dos parametros

inorganicos, organicos, organolépticos, agrotdxicos e produtos secundarios da desinfeccdo (Anexo VI).
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5 CONSIDERAGOES FINAIS

Consideragdes por Demanda

1 | Solicita fiscalizacdo do sistema de abastecimento de dgua.

A partir da fiscalizacdo remota realizada e de acordo com as informagdes fornecidas pelo Prestador
de Servigos, constatou-se que o servico de abastecimento de dgua estd sendo realizado de forma
parcialmente satisfatéria. A qualidade da agua é satisfatéria, no periodo de janeiro a junho de 2021,
guanto aos parametros fisico-quimicos e bacterioldgicos. Entretanto, ndo foram realizadas todas as
andlises semestrais (Anexos 7 e 10 do Anexo XX da Portaria de Consolidagdo n2 5/2017), por isso,
ressalta-se que sem o pleno atendimento ao plano de amostragem, ndo se pode atestar a
potabilidade da agua distribuida.

O Prestador ndo atendeu aos prazos de execucdo das ordens de servigcos no periodo fiscalizado.
Nao foram identificados indicios de comprometimento da regularidade do abastecimento de agua
no distrito. Contudo, o Prestador deve empreender esforco no sentido de aumentar a reservagao
no distrito, tendo em vista o baixo coeficiente de reservacao do sistema.

As ndo conformidades constatadas estdo relacionadas no item “Constatacdes e ndo conformidades”
deste relatério.

2 | Denuncia o descumprimento das metas estabelecidas no contrato de concessdo do servigo.

O Paragrafo Primeiro, da Clausula Primeira do referido contrato, delimita que a presta¢do dos
servicos dar-se-a mediante cumprimento das metas estabelecidas no Anexo Ill, “Metas de
Atendimento”, parte integrante do contrato em vigéncia (Anexo lll). Nesse contexto, a Copasa
declarou que assumiu o servico de abastecimento de dgua no distrito de Ro¢ca Grande em dezembro
de 2018, inicialmente sem cobranca de tarifa do usuario. Posteriormente, equipou dois pocos
tubulares profundos, realizou o cercamento das areas e sua identificacdo, substituiu trechos da rede
de distribuicdo de dgua e reformou o reservatdrio de agua. Em fevereiro de 2021, concluiu a
padronizacdo das ligacdes prediais de agua e a respectiva hidrometragdo, iniciando entdo o

faturamento pelo servico de abastecimento de dgua, em margo de 2021.
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6 CONSTATACOES E NAO CONFORMIDADES

NAO CONFORMIDADE

NC-47. Deixar de cumprir o plano de amostragem para controle da qualidade da agua, conforme
norma vigente.

REFERENCIA LEGAL PRAZO PARA CORRECAO

Resolugdo Arsae n2 129/2019 (Art. 108, Art. 109, Art. 110) Curto (30 dias)
UNIDADE OPERACIONAL | CONSTATAGAO
- O plano de amostragem semestral ndo foi cumprido integralmente para os

. , parametros inorganicos, organicos, organolépticos, agrotdxicos e produtos
Qualidade da agua . ) . )
secunddrios da desinfec¢do, conforme laudos realizados no 12 e 22 semestres

de 2021 (Anexo VI).

NAO CONFORMIDADE

NC-58. Deixar de solucionar problemas operacionais que resultem extravasamento em prazo superior
ao prazo definido em resolucdo especifica da ARSAE.

REFERENCIA LEGAL PRAZO PARA CORREGCAO

Resolugdo Arsae n2 129/2019 (Art. 96 e Art. 97) Curto (30 dias)
UNIDADE OPERACIONAL | CONSTATACAO
Ndo cumprimento dos prazos estabelecidos para execucdo dos servigos de

Atendimento ao . , . . L
correcao de vazamentos de dgua, nos meses de fevereiro, abril, maio e junho

ublico
P de 2021 (Tabela 1).

7 AGENTES DE FISCALIZAGAO DA ARSAE-MG

Fernando José Araujo de Moura — Masp. 1.348.824-2

Mauricio de Faria Soares - Masp. 1.255.452-3

Belo Horizonte, 29/09/2021
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Anexo l. Croqui esquematico do SAA do Distrito de Roga Grande
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Anexo Il. Formulario de Descrigao Técnico-Operacional do SAA do Distrito de Roga Grande

AGENCIA ==

REGULADORA Agéncia Reguladora de Servigos de Abastecimento de Agua
e de Esgotamento Sanitario do Estado de Minas Gerais
ABUAE ESGOTO
ARSAE-MG

Formulario de Descri¢cio Técniéo—Opgracional do Sistema de Abastecimento
de Agua

SAO JOAO NEPOMUCENO / ROCA GRANDE

Nome do Prestador de Servico: COPASA

Nome e cargo do funcionario responsavel pelo preenchimento: Edson Afonso Azzi - Engenheiro de Produgio e
Operagao. I
Data de preenchimento: 28/07/2021

Populagio urbana da localidade: 629 (Intranet / Inteligéncia de Negécios /Portal Informacdes - junho/21)

Quantos funciondrios trabalham na operagdo do sistema? 01 Funcionario

Por quem é realizada a recomposigdo asféltica? EQUIPE PROPRIA

O sistema € integrado com outros municipios? Se sim, quais? ‘N;KO‘

P ori. wicdsiants S umeilisfbabestih R L TR LR 4 5 131 BILY 2
Ne de habitantes atendidos: 600 {Intranet / ; %Pe.rqeygtual'de ‘atendimento: 95,39% (Intranet / Inteligéncia
Inteligéncia de Negdcios /Portal Informagdes- | de Negécios /Portal Informagdes - junho/21)
junho/21)
N2 de ligagBes reais: 307 (SICOM ~ Junho/21), .. | N2 de ligagGes potenciais: 14 (SICOM ~ Junho/21)

Ne de ligacdes factiveis: 05 (SlCOM-‘-fJuﬁﬁblZl) i 'N‘-’ de economias: 310 (SICOM - Junho/21)

Tipo (Subterraneo/ | Nome: QOutorga: Validade:

Superficial): pocos INICIANDO
SUBTERRANEO , PROCESSO- AGOSTO/21

Nome: Vazdo média captada: Coordenadas geograficas (Datum SAD69 —

POCO C-01 1,61/s em graus decimais) do ponto de captagdo:
POCO C-02 2,61/s POCO C-01: 42°58' 47.69”/21° 34’ 54.52”
POCO C-02: 42° 58’ 46.89”/21° 34’ 36.18”
Arsae-MG ~ Agéncia Reguladora de Servicos de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario do Estado de Minas Gerais
Rod. Papa Jodo Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 5° andar | CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG
Telefones: (31) 3915-8119 / 3915-8133 / 3915-8112 | www.arsae.mg.gov.br
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— f
AGENCIA Agéncia Reguladora de Servigos de Abastecimento de Agua
REGU LADORA e de Esgotamento Sanitério do Estado de Minas Gerais
AGUAE ESGOTO

ARSAE-MG

Formulirio de Descri¢do Técnico-Operacional do Sistema de Abastecimento
de Agua

LAS captagdes sdo integradas? | Sim() Nao(x) —‘

[ 7. Rede de Distribuigio | ; ' | ' |

a. No caso de captacdo de dguas subterréneas, 0s pogos
sdo conectados diretamente na rede de distribuicio | 0S POCOS C-01 E C-02 SAO CONECTADOS A RDA.

ou a dgua captada é aduzida para a ETA?

b. Qual o indice de cobertura do sistema (area

0,
municipal com disponibilidade de rede)? 200

. Quais as dreas (ruas, bairros, distritos) ndo sio
cobertas?

NAO HA

d. Qual a previsdo/projeto para atendimento? -

e. Qual a idade média do parque de hidrémetros? 03 ANOS

f. Arede é setorizada? Se sim, quantos setores? Ndo () Sim(X) 02 setores

g. Existem dreas criticas de falta ou excesso de pressdo

A reda? Sim () Néo (X)

h. Quais sdo os bairros, ou parte deles, com problemas

N NAO HA
de pressdo da rede? Falta ou excesso?

i. Quem € o responsavel pelas novas ligaghes e
crescimento vegetativo (Pessoal préprio/ | PESSOAL PROPRIO
terceirizado)?

8. Extensdo total da Rede de Distribuicio
4.239 m (Intranet / Inteligéncia de Negécios /Portal Informagées - junho/21)

9. Percentual de hidrometragio
91,61% (Intranet / Inteligéncia de Negécios /Portal Informacées - junho/21)

10. _ Perdas no sistema mensal (em %)
7,84 (Intranet / Inteligéncia de Negécios /Portal Informacées - junho/21)

| QuantidadedeCMBe | _ | Area atendida (Bairro ou unidade que recebe
poténcia Fossul CMB fesear 4gua proveniente deste bombeamento)

Sim() Né&o()

Arsae-MG - Agéncia Reguladora de Servicos de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitério do Estado de Minas Gerais
Rod. Papa Jodo Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 5° andar | CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG
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AGENCIA a==

R EGU LADORA Agéncia Reguladora de Servigos de Abastecimento de Agua
- e de Esgotamento Sanitario do Estado de Minas Gerais
AGUA E ESGOTO
ARSAE-MG

Formulirio de Descricao Técnico-Operacional do Sistema de Abastecimento

de Agua
NAO HA Sim() Nao()
Sim() Nao()

R-1 20m? 15/06/2021 TODA LOCALIDADE ;

TOTAL 20m? -
A reservacdo atual atende a demanda local? Sim (x) Nao() =

Informar o tempo mensal total (em horas) de funcionamento da ETA dos Gltimos seis meses, considerando o periodo
do dia 26 do més anterior ao dia 25 do més referido. Enviar os dados referentes aos mesmos meses dos registros da

e da égua solictados.

Tipo (Convencwnal/ fltro répido/ fi Itro Iento/
pressurizada): POCOS COM DESINFECCAQ ATRAVES DE Nome:
CLORO E FLOUR. ;
p W mas: Tempp de funcionamento
i (h/més):
1 e
Cap. Nominal {I/s): | 'vazio médié /s):
Tipo: Nome:
2 ot -
Cap. Nominal (i/s): Vazdo média (I/s): Tempo de funcionamento (h/dia):
a. Existe instrumento permanente de medicdo de vazdo na entrada e na
saida da ETA além da calha Parshall?
b. Se for apenas calha Parshall, qual o intervalo entre as leituras?
¢. Qual o tempo da carreira de filtragdo (tempo entre duas lavagens do
‘mesmo filtro)?

Arsae-MG - Agéncia Reguladora de Servicos de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario do Estado de Minas Gerais
Rod. Papa Joao Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 5° andar | CEP 31630-901 - Belo Harizonte ~ MG
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/‘-
AGENCIA Agéncia Reguladora de Servigos de Abastecimento de Agua
REGULADO e de Esgotamento Sanitario do Estado de Minas Gerais
AGUAE ESGOTO
ARSAE-MG

Formulario de Descri¢do Técnico—Operacional do Sistema de Abastecimento

de Agua
d. Volume de autoconsumo da ETA por més:
e. Possui licenciamento ambiental? Sim () Néo ( ) NA( )
f. Possui UTR? Sim () Néo ( ) NA( )

g. Se ndo, como é realizada a disposi¢do das dguas de lavagem?

=

.0 plano de amostragem mensal exigido na legislagdo vigente é

cumprido? Sim() Nao()

. As instalagdes do laboratério estdo em condicGes compativeis com a

demanda? Sim {{f W} o %y

j- Adrea do laboratorio é exclusiva para as atividades técnicas? Sim() Néo()

k. Existem outras atividades no laboratério que comprometem a qualidade

das atividades técnicas? i Uitie | )

Instrugdes para Preenchimento de Formulario:

1. Caso o numero de unidades operacionais seja maior ou menor ao numero de linhas
disponiveis, o Prestador de Servico devera inserir ou excluir linhas na medida de sua
necessidade;

2. Onome referente a cada unidade operacional descrita neste documento deve estar de acordo
com a nomenclatura utilizada no croqui esquemética atualizado do SAA.

Edson Afonsz;zzi

Engenheiro de Pyodugdo e Operacéo

Luiz Eduardo aw%o Gomes

Gerent¢ Regiohal Uba

Arsae-MG - Agéncia Reguladora de Servigos de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario do Estado de Minas Gerais
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Anexo lll. Metas de Atendimento — Parte integrante do Contrato de Programa

)

S —— ANEXO [ll - METAS DE ATENDIMENTO
COPASA CRONOGRAMA FiSICO
MUNICIPIO: SAO JOAO NEPOMUCENO
LOCALIDADE: ROCA GRANDE
SISTEMA: ABASTECIMENTO DE AGUA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS ANO/UN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 |Licitagao Lo
2 |Casa de Quimica (Implantagao)
3 |Licenciamento ambiental
4  |Reservagio
5 |Ligagoes Prediais (Padronizagao)
5 |RDA (Substituir)
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Anexo IV. Resultados das Andlises na Saida do Tratamento do Distrito de Ro¢a Grande

Controle da qualidade da gua do distrito de Roga Grande - Municipio de Sdo Jodo Nepomuceno

Amostras coletadas na saida do tratamento

Fisico-quimicas Bacterioldgicas
Cloro Residual Livre Cor Fluoreto pH Turbidez Coliformes totais | E.coli
. 0 0 0 0 0 0 0
Periodo n?de n? " Valor | n2de n? " Valor | n2de n? " Valor | n2de n? " Valor n?de n? " » n?de n? " "
amostras | . amostras |, amostras| . amostras |, . amostras (Valor méximo amostras | amostras
amostras | amostras maximo e | amostras | amostras méximo e | amostras | amostras maximo e | amostras | amostras méximoe | amostras | amostras . amostras | amostras
. . forado | .. . ) forado | .. . ) forado | . . . ) forado " . ) forado | e minimo . ) forado | forado
exigido | realizadas .| minimo | exigido | realizadas .| minimo | exigido [ realizadas .| minimo | exigido [ realizadas .| minimo | exigido |realizadas . exigido | realizadas . .
padrdo padréo padrdo padréo padrio padrdo | padrdo
26 dezembro/2020 a 25 janeiro/2021 8 61 0 |09a24| 4 61 0 |25a25| 8 61 0 |062a082| 38 61 0 69373 8 61 0 0332076 8 8 0 0
26 janeiro a 25 fevereiro/2021 8 62 0 |Llalaf| 4 62 0 |25a25| 8 62 0 0712073 8 62 0 68272 8 62 0 0382046 8 8 0 0
26 fevereiro a 25 margo/2021 8 56 0 072313 4 56 0 25a25 8 56 0 1071a074) 8 56 0 67a72 8 56 0 0373044 8 10 0 0
26 margo a 25 abril/2021 8 62 0 [11a13] 4 62 0 [25a25| 8 62 0 (0712073 8 62 0 67272 8 62 0 0382044 8 8 0 0
26 abril a 25 maio/2021 8 60 0 |Ltal3| ¢4 60 0 |25a25| 8 60 0 |071a073| 38 60 0 68272 8 60 0 0382044 8 9 0 0
26 maio a 25 junho/2021 8 60 0 |Ltal3| ¢4 59 0 |25a25| 8 59 0 |071a073| 8 59 0 67372 8 59 0 0372072 8 9 0 0
TOTAL 48 361 0 U 360 0 48 360 0 48 360 0 48 360 0 48 52 0 0
Unidade mg/L (miligrama por litro) UH (unidade Hazen) mg/L (miligrama por litro) pH uT (unidade de turbidez)
Valores permitidos* 02a50 <15 <15 <50 -
Valores recomendados* €20 * de6,0a95

*Vialores estipulados pelo Anexo XX da Portaria de Consolidagéo n? 5/2017, do Ministério da Saide
** Conforme Quadro | da Portaria MS n® 635/1976, do Ministério da Saiide
*#* Conforme Anexo L do Anexo XX da Portaria de Consolidagio n2 5/2017, do Ministério da Saude
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Anexo V. Resultados das Analises no Sistema de Distribui¢dao do Distrito de Ro¢a Grande

Controle da qualidade da agua do distrito de Roga Grande - Municipio de Sdo Jodo Nepomuceno
Amostras coletadas no sistema de distribuicao
Fisico-quimicas Bacterioldgicas
Cloro Residual Livre Cor Flior pH Turbidez Coliformes totais E.coli
Periodo n2 de n? n® Valor n? de n? n Valor n? n Valor n? n® Valor n? de n? n Valor n de n? n n
amostras | amostras amostras maximo e | amostras | amostras amostras méximo e | amostras amostras maximoe | amostras amostras méximoe | amostras | amostras amostras méximoe | amostras | amostras amostras | amostras
exigido | realizadas fora (~io minimo | exigido | realizadas g (~io minimo | realizadas L8 f‘o minimo | realizadas L2 f‘o minimo | exigido | realizadas L ljo minimo | exigido | realizadas U2 f‘o LE ljo
padrdo padrdo padrdo padréo padrdo padrdo | padrdo

26 dezembro/2020 a 25 janeiro/2021 10 12 0 07310 5 12 0 25350 10 0 0,67a0,69 10 0 66a69 10 12 0 0462240 10 12 0 0
26 janeiro a 25 fevereiro/2021 10 12 0 05a11 5 12 0 252380 10 0 0652069 10 0 66a70 10 12 0 047a1,10 10 12 0 0
26 fevereiro a 25 margo/2021 10 1 0 |06a08]| 5 1 2 |25a560] 10 0 |065a069| 10 0 66268 10 12 2 |og6as0| 10 1 0 0
26 margo a 25 abril/2021 10 13 0 06209 5 13 0 252350 11 0 0,602 0,68 11 0 65269 10 13 0 0472050 10 13 0 0
26 abril a 25 maio/2021 10 11 0 06al1l 5 11 0 25325 11 0 071a076| 11 0 68a72 10 11 0 0382044 10 9 0 0
26 maio a 25 junho/2021 10 10 0 06a13 5 13 0 25a6,0 X X X 1 0 13 10 13 0 0482120 10 13 0 0

TOTAL 60 70 0 30 13 2 52 53 60 3 2 60 n 0 0
Unidade mg/L (miligrama por litro) uH (unidade Hazen) mg/L ( miligrama po litro) uT (unidade de turbidez)
Valores permitidos* 0,2a5,0 <15 <15 <50 et
Valores recomendados* €20 de6,0a9,5
*Valores estipulados pelo Anexo XX da Portaria de Consolidagdo n2 5/2017, do Ministério da Satide
** Conforme Quadro | da Portaria MS n2 635/1976, do Ministério da Satide
*** Conforme Anexo 1 do Anexo XX da Portaria de Consolidagdo n2 5/2017, do Ministério da Satide

SAA DISTRITO DE ROCA GRANDE

PROCESSO N2 2440.01.0001113/2021-57

ARSAE-MG - Cidade Administrativa Pres. Tancredo Neves — Rod. Jodo Paulo I, 4001 - Prédio Gerais
52 andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte — MG CEP 31630-901 - www.arsae.mg.gov.br

19/22




T
ARSAL-MG

Anexo VI. Registro do controle das analises semestrais da qualidade da dgua para consumo
humano do sistema de abastecimento de dgua de Distrito de Roga Grande

Pardmetro VMP! (mg/l)| 12 semestre de 2021 (01/2021) 22 semestre de 2021 (07/2021)
Antimonio 0,005 - -
Arsénio 0,01 - -
Bario 0,7 - -
Cadmio 0,005 - -
Chumbo 0,01 - -
Cianeto 0,07 ND ND
Cobre 2,0 - -
Cromo 0,05 - -
Fluoreto 1,5 0,3 0,4
Mercurio 0,001 - -
Niquel 0,07 - -
Nitrato 10,0 0,7 1,0
Nitrito 1,0 ND ND
Selénio 0,01 - -
Uranio 0,03 - -
"Valor maximo permitido

Parametro VMP' (ng/L)| 1° semestre de 2021 (01/2021) 22 semestre de 2021 (07/2021)
Acrilamida 0,5 - -
Benzeno 5,0 - -
Benzo(a)pireno 0,7 - -
Cloreto de Vinila 2,00 - -
1,2 Dicloroetano 10,00 - -
1,1 Dicloroeteno 30,00 - -
1,2 Dicloroetano (cis/trans) 50,00 - -
Diclorometano 20,00 - -
Di(2etilhexil)ftalato 8,00 - -
Estireno 20,00 - -
Pentaclorofenol 9,00 - -
Tetracloreto de carbono 4,00 - -
Tetracloroeteno 40,00 - -
Triclorobenzeno 20,00 - -
Tricloroeteno 20,00 - -

"Valor méaximo permitido
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Pardmetro VMP' (mg/l)| 12 semestre de 2021 (01/2021) 22 semestre de 2021 (07/2021)
Aluminio 0,2 -
Amonia 15 <0,1 <0,1
Cloreto 250,0 9,0 40
1,2 diclorobenzeno 0,01 -
1,4 diclorobenzeno 0,03 - -
Dureza 500,0 92,0 100,0
Etilbenzeno 0,2 - -
Ferro 03 0,353 0,03
Manganés 0,1 ND ND
Monoclorobenzeno 0,12 -
Sodio 200,0 -
Solidos dissolvidos totais 1000,0 109,0 107,0
Sulfato 250,0 14,6 0,18
Sulfeto de hidrogénio 0,1 ND ND
Surfactante (LAS) 0,5 <0,1 <0,1
Tolueno 0,17 -
Zinco 5,0 -
Xilenos 0,3 -

Valor maximo permitido

Parametro VMP' (mg/l)| 12 semestre de 2021 (01/2021) 22 semestre de 2021 (07/2021)
Acidos holoacéticos total 0,08 . .
Bromato 0,01 - -
Clorito 1,0 - -
Cloraminas total 4,0 - -
2, 4,6 triclorofenol 0,2 - -
Trihalometanos total 0,1 - -

"Valor maximo permitido
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Pardmetro VMP' (ug/L)| 12 semestre de 2021 (01/2021) 22 semestre de 2021 (07/2021)
2,4D+2,4,5T 30,0 - -
Alaclor 20,0 - -
Aldicarbe +Aldicarbesulfona 10,0 - -
Aldrin + Dieldrin 0,03 - -
Atrazina 2,0 - -
Caberdazin + benomil 120,0 - -
Carbofurano 7,0 - -
Clordano 0,2 - -
Clorpirifds 30,0 - -
DDT + DDD + DDE 1,0 - -
Diuron 90,0 - -
Endossulfan 20,0 - -
Endrin 0,6 - -
Glifosato + AMPA 500,0 - -
Lindano 2,0 - -
Mancozebe 180,0 - -
Metamidofos 12,0 - -
Metolacloro 10,0 - -
Molinato 6,0 - -
Parationa Metilica 9,0 - -
Pendimentalina 20,0 - -
Permetrina 20,0 - -
Profenofads 60,0 - -
Simazina 2,0 - -
Tebuconazol 180,0 - -
Terbufés 1,2 - -
Trifuralina 20 - -

"Valor maximo permitido

ND - Nao Detectado \
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